
 
Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего заключения без разрешения  

ПАО «Россети» 

РАЗРАБОТАНО 

Заместитель генерального  
директора по экономике и  
финансам АО «ФИЦ» 

_______________ С.С. Катков 

 «    »                               2023 г. 
  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
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ПРОТОКОЛ № IПД-46/23 от 30.03.2023 г. 
по продлению срока действия Заключения аттестационной комиссии 

№ IЗ-203/18 от 27.12.2018 г. и дополнению 

Срок действия с 30.03.2023 г. 
Дата очередной плановой проверки производства до 30.03.2028 г. 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Электроагрегаты дизельные автоматизированные контейнерного 
исполнения, стационарные, на номинальное напряжение 0,4 кВ, серии 
«ADDo» номинальной мощности 200-730 кВт; серии «ADBa» номинальной 
мощности 600-1800 кВт; серии «АДРя» номинальной мощности 60-400 кВт; 

серии «ADI» номинальной мощности 200-500 кВт; климатического 
исполнения У, категории размещения 1, изготавливаемые по ТУ 3370-004-

38875729-2014 (изм.4 от 30.01.2023) 

Нижнее значение температуры окружающей среды: -45ºC 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

Общество с ограниченной ответственностью «Завод ПСМ» (ООО «Завод 
ПСМ») 
Юридический адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 73 

Почтовый адрес: 150040, г. Ярославль, а/я 99 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

Общество с ограниченной ответственностью «Завод ПСМ» (ООО «Завод 
ПСМ») 
Юридический адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 73 

Почтовый адрес: 150040, г. Ярославль, а/я 99 

Адрес производства (сборки): Ярославская обл., д. Красный Бор, 2б; 

Адрес производства металлоконструкций: Ярославская обл., г. Тутаев, 
ул. Промышленная, д.27 

СООТВЕТСТВУЕТ 

техническим требованиям ПАО «Россети» 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» с классами применения по 
качеству электроэнергии G1, G2 и G3 по ГОСТ 33115-2014 


